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ABSTRAK 
 

Abstract—Untuk melindungi peralatan listrik dari 

gangguan arus pendek atau short circuit (beban lebih) penyebab 

masalah yang harus diamankan dapat ditangani menggunakan 

metode pengaman arus lebih atau OCR (Over Current Relay). 

Didalam dunia industri relay proteksi yang sering digunakan ada 

beberapa, yaitu relay proteksi konvesional. Relay proteksi 

konvensional terdiri dari relay tipe elektromagnetik dan tipe statik. 

Perancang prototipe OCR dengan terdiri dari relay tipe 

elektromagnetik dan menggunakan sensor arus SCT 013-000 dan 

mikrokontroler Arduino Atmega 328P sebagai pengndali utama. 

Sebagai sistem pengontrolan dengan aksi On-Off  dan 

menggunakan modul relay sebagai aktuator. Prototipe OCR ini 

dibuat dengan beberapa karakteristik yaitu Instantaneous, definite 

time relay, invers. Sensor arus SCT 013-000 digunakan untuk 

membaca nilai arus,serta LCD (liquid crystal dispay) di gunakan 

untuk membaca nilai arus yng terukur dan LED (Light Emiting 

Diode) di gunakan sebagai indikator. Setelah dilakukan 

perancangan, pengujian, dan analisa sistem, maka dapat 



disimpulkan beberapa  hal sebagai berikut: Kinerja dari over 

current relay menggunakan kontrol arduino dengan sensor SCT-

013 dibandingkan dengan perhitungan manual didapatkan selisih 

waktu trip sebesar 2,27%. Selisih pembacaan arus dan 

perhitungan waktu trip alat uji skripsi dikarenakan sifat sensor 

tidak linier untuk pembacaan dibawah 0,5A dan dilakukan 

beberapa kalibrasi hingga mendekati pembacaan sesuai dengan 

tang ampere sebegai parameter kalibrasi. 

 

 

Kata Kunci— Mikrokontroler, OCR, Proteksi, Relay, Sensor arus 

SCT. 
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